
INDKOBLING AF 1 STK. ENFASET 
SOMFYMOTOR TIL 1 STK. AFBRYDER 
SOMFY REF: NR. 9997096.
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Position ▲: Forbindelse sker mellem kontakt P og 1 resp. PI og 1I.
 Motoren roterer i den ene retning.

Position ▼: Forbindelse sker mellem kontakt P og 2 resp. PI og 2I.
 Motoren roterer i den anden retning.

OBS! Rotationsretningen er afhængig af om motoren er monteret til højre eller venstre.  
 Ønskes modsat rotationsretning, skiftes brun og sort ledning til motoren.

Kontakt 1I og 2I skal forbindes med ydre blå ledning.

Afbryderen er topolet, trepositions og med fjedrende tilbagegang til nulposition. Skemaet viser 
afbryderen i nulposition.

OBS!   Ovenstående indboblingsskema gælder for en motor. Ved indkobling af flere motorer må 
disse ikke parallelkobles til ovenstående afbryder, men skal kobles via relæbox.
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